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Thank you for purchasing the S8FS-G.
This Instruction Manual describes the functions, performance, 
and application methods required to use the S8FS-G.

the S8FS-G.

Keep this Instruction Manual close at hand and use it for 
reference during operation.

S8FS-G.
Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen, 

S8FS-G erforderlich sind.
S8FS-G von Elektro-Fachleu-

haben.
Heben Sie die Bedienungsanleitung griffbereit auf und nutzen 

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la S8FS-G.
Ce manuel d'instructions apporte une description des fonctions, 
des performances et des méthodes d'application nécessaires à 
son utilisation.

de l'électricité soit chargé de sa manipulation.

assurer d'avoir bien compris le fonctionnement de l'appareil 
avant de l'utiliser.

Gardez ce manuel à portée de main et utilisez-le comme 
référence pendant son utilisation.
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/ Parallelbetriebsschalter 

Nomenclatur / Bezeichnungen / Nomenclature

Parallel Operation
/ Parallelbetrieb

/ Die Diagramme zeigen die Modelle S8FS-G E, S8FS-G
und S8FS-G WR.
/ Les schémas présentent les s S8FS-G E, S8FS-G
et S8FS-G WR.
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Le courant nominal des bornes de sortie est de 5 A par borne.
Utilisez au moins deux bornes ensemble si le courant utilisé dépasse la valeur 
nominale de la borne.

(1)  Installation et câblage

FR Guide des symboles d’avertissement

PRECAUTION
Indique les faits qui, si ces informations ne sont pas prises en 
compte, pourraient entraîner des blessures relativement graves ou 
légères, un dégât matériel ou des anomalies de fonctionnement.

 Risque occasionnel de blessures  suite à un choc électrique. Ne touchez pas les 
bornes lorsque le produit est sous tension.

    La tension de travail peut être de max. à l'intérieur. Cette tension peut aussi être 
disponible  s s la coupure de courant.

 Risque occasionnel de choc électrique mineur, d'incendie ou de panne de l'appareil. Ne 
laissez pas entrer des morceaux de métal, des conducteurs, des chutes ou des 
copeaux générés lors du montage.

  Indications de sécurité

 Un choc électrique mineur, un incendie ou une panne de l'appareil pourrait survenir. Ne 
démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas l'appareil ni ne touchez jamais l'un de 
ses éléments internes.

 Risque occasionnel d’ une  brûlure. Ne pas toucher au produit pendant qu’ il est 
sous tension ou immédiatement  la mise hors tension. 

 Risque occasionnel d'incendie. Serrez la vis de borne selon le couple spécifié 
(vis M4 : 1,13 N m, vis M5 : ,  N m).

Precaution d’usagepour la sécuritéFR

Precaution d'usage pour une utilisation correcteFR

NomenclatureFR

Normes de sécuritéFR

Conditions d'utilisationFR
OMRON ne sera pas responsable de la conformité avec toutes normes, codes ou règlements qui 
s’appliquent à l’association des produits dans l’application du client ou à l’utilisation du produit. Prendre 
toutes les mesures nécessaires pour déterminer l’adéquation
du produit vis-à-vis des systèmes, machines et équipements avec qui il sera utilisé.
Connaître et respecter toutes les interdictions d’usage applicables à ce produit.

NE JAMAIS UTILISER LES PRODUITS POUR UNE APPLICATION PRESENTANT UN RISQUE 
SERIEUX POUR LA VIE OU LES BIENS SANS S’ASSURER QUE LE SYSTEME ENTIER A ETE 
CONÇU POUR FAIRE FACE AUX RISQUES ET QUE LE PRODUIT OMRON EST EVALUE ET 
INSTALLE CONVENABLEMENT POUR L’USAGE ENVISAGE DANS L’ENSEMBLE DE 
L’EQUIPEMENT OU DU SYSTEME.
Voir également le catalogue des produits pour la garantie et les limites de la responsabilité.

Connecteur 
d’entrée

Identique pour 

Fabricant JST

Connecteur utilisé Boîtier Bornes Pince à 
sertir

Connecteur 
de sortie

CN1

S8FS-G

E
E

S8FS-G
E
E

Rouleau: 
T-P1.1

rac: 
T-P1.1

Fig.4

Bornes de sortie c.c. ④ , ⑤,  ⑥et ⑦

Bornes d’entrée ① et ② (Le fusible est situé sur le côté (L).)
③ Borne de mise à la terre (     ) 

(Il s’agit de la borne de mise à la terre définie dans les normes de 
sécurité. Mettez toujours cette borne à la terre.)

⑧
⑨
⑩ et ⑪ Bornes de télécommande (S8FS-G -R uniquement)
⑫

( -W uniquement)

Remarque:

Fonction de télécommande 
-R)

  Cette fonction est activée/désactivée en appliquant une tension au connecteur de la 
télécommande à partir d’un bloc d’alimentation c.c. (alimentation externe) 
indépendant de cet appareil.

Remarques :
1.  A , la résistance de 

limitation de courant R n’est pas nécessaire. Avec une alimentation externe 
, insérez une résistance de limitation de courant R de 

3. Les bornes +RC et -RC constituent le circuit secondaire de l’alimentation. Utilisez 
une alimentation de sortie SEL
télécommande est isolé de la sortie secondaire de l’alimentation (isolation 
fonctionnelle).

-W)

  Remarques:
PARALLEL”.

. ADJ) pour régler la 
dif
maximum.

4. La longueur et l’épaisseur de chaque câble connecté à la charge doivent être 
identiques afin d’éviter toute différence au niveau de la valeur de chute de tension 
entre la charge et les bornes de sortie de chaque alimentation.

5. Nous conseillons de connecter des diodes externes pour stabiliser la tension de 
sortie. Consultez la fiche produit pour en savoir plus sur le choix de la diode.

Fig.5

Fig.6

Courant 
transitoire (mA)

Résistance 
Sortie activée Sortie désactivée
T

JST

Connecteur applicable Contacts applicables

Pince à sertir : 

Connecteur utilisé :

R 
oir remarque 1.

Courant transitoire

Alimentation interne

+RC
Commutateur

-RC

1

Exemple d’application de la télécommande

Ri

Alimentation 
externe 
(sortie SEL

Fabricant

T
 ou 

T

YC-1 T. Mfg. Co., Ltd.)
ou YRS-1 T. Mfg. Co., Ltd.)

Fig.1

S

Utilisez ce produit dans un environnement 

1. Les bornes de sortie c.c. ( ④ ⑤ ⑥ ⑦ ) 
sont isolées électriquement des bornes 
d'entrée (① ②).

3. Cet appareil est conforme à la classe de 
protection 1.

4. Climatic class: 3K3
Conformément à la norme EN5 178 (= 

Conformément à la norme sur les 
surtensions, catégorie II.

E,  
E  

ne sont pas conformes à la norme  

Précautions conformément aux normes 

1. Alimentation en mode commutation 
(SMPS) :

protégé contre les courts-circuits :

3. Température ambiante nominale max. : 

CSA niveau 5
Température de l'air environnant pour 

S8FS-G E n’est pas 

Entrée CC
Les normes de sécurité s'appliquent à 
une entrée CC avec , cUR 
(CSA .  No. , EN/CEI  

, EN , EN/CEI 
 et EN/CEI .

)

suivants sur le côté positif (côté (L)) 
afin de respecter les normes de sécurité 
lors de l'utilisation de l'entrée c.c.

min., 3 A)

Modell mit einem Anschluss (S8FS-G E)
Die Nennspannung der  A pro Klemme.
W

(1)  Installation und erkabelung
1. Hersteller und Modellnummern der E/A-Anschlüsse

DE

VORSICHT
Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung eines Hinweises zu 
kleineren bis minderschweren Verletzungen, zu Schäden am 
Produkt oder zur fehlerhaften Funktion des Produktes führen kann.

Das G t sollte nicht demontiert, t oder repariert . Fassen Sie auch 
nicht in das Innere des G ts. Es können gelegentlich geringe elektrische Sc , 
B  oder G teausf  auftreten.

 Dabei besteht die Gefahr leichter erbrennungen. Das Produkt nicht beim Einschalten 
und nicht unmittelbar nach dem Ausschalten berühren.

 Gelegentlich kann ein Brand entstehen iehen Sie die Schraubklemmen mit dem 
spezifizierten Drehmoment (M4-Schrauben: 1,13 N m, M5-Schrauben: ,  N m) an.

 Berühren Sie  der Stromzufuhr nicht die Klemmen. Schließen Sie nach 
Beendigung der erkabelung stets die Klemmenabdeckung.

   Die interne Betriebsspannung kann betragen. Diese Spannung kann auch  
Sekunden nach dem Ausschalten vorliegen.

 Achten Sie darauf, dass keine Metall- und Leitungsabf  oder S , die bei der 
Installierung entstanden sind, in das G t gelangen. Es können gelegentlich geringe 
elektrische S , B  oder G teausf  auftreten.

Sicherheitsmaß-nahmenDE

DE

BezeichnungenDE

SicherheitsstandardsDE

DE
OMRON ist nicht für Übereinstimmung mit Normen, Vorschriften oder Regularien verantwortlich, die 
für die Kombination von Produkten in der Kundenanwendung oder Verwendung des Produkts gelten.
Führen Sie alle erforderlichen Schritte aus, um die Eignung des Produkts für die Anlagen, Geräte 
und Ausrüstungen, in denen es verwendet werden soll, sicherzustellen. 
Beachten und befolgen Sie alle zutreffenden Verwendungseinschränkungen für dieses Produkt.

NIEMALS DIE PRODUKTE FÜR EINE ANWENDUNG EINSETZEN, DIE ERNSTHAFTE RISIKEN
FÜR LEBEN ODER SACHWERTE BEINHALTET, OHNE SICHERZUSTELLEN, DASS DIE
ANLAGE ALS GANZE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG SOLCHER RISIKEN KONZIPIERT IST
UND DASS DAS OMRON-PRODUKT RICHTIG BEWERTET UND INSTALLIERT IST, UM DIE
VORGESEHENE FUNKTION INNERHALB DER ANLAGE RICHTIG AUSZUFÜHREN.
Siehe auch Produktkatalog für Garantie und Haftpflichtbegrenzung.

Eingangsbuchse Für alle 
Modelle gleich

Hersteller JST

Anschluss Klemmen Geeignete 
Crimpzange

Ausgangsbuchse

CN1

S8FS-G
E
E
E

S8FS-G
E
E

Reel:
T-P1.1

Bulk: 
T-P1.1

Fig.4

⑥, ⑦, ④  und ⑤

① und ② Eingangsklemmen (Die Sicherung befindet sich an der linke 
Seite (L).)

③ Schutzerdungsklemme (     ) 
(Hierbei handelt es sich um die in den Sicherheitsstandards 
angegebene Schutzerdungsklemme. Diese Klemme immer erden.)

⑧ Ausgangsanzeige (DC EIN: grün)
⑨ Ausgangsspannungsregler
⑩ und ⑪ Fernbedienungsklemmen (nur S8FS-G -R)
⑫ Parallelbetriebsschalter (nur -W)

Anmerkung:
Führen Sie das Einstecken und Herausziehen eines bestimmten Steckers nicht 

Fernbedienungsfunktion
-R)

  Mit dieser Funktion kann der 
an den Anschluss für die Fernbedienung mit einer Gleichstromversorgung (externe 
Stromversorgung), mit 

Anmerkungen:
1. W -

W

 Bei der umgekehrten erbindung können die inneren T
3. r. 

L
Stromversorgung. Der Stromkreis für die Fernbedienung ist vom Output des 

-W)

Anmerkungen:
1. Für den Parallelbetrieb muss der Schalter auf die "PARALLEL"-Seite gestellt 

3.  Ausgangsspannungsregler ( . ADJ), um den Unterschied bei 
den 

Klemmen entstehen.
5. Wir empfehlen den Anschluss externer Dioden zur Stabilisierung der 

 
Datenblatt.

Fig.5

Fig.6

Einschaltstrom 
(mA)Ausgang EIN Ausgang AUS

Modell

JST

Geeigneter Anschluss Geeigneter Kontakt

Geeignete Crimpzange: 

 Anschluss:

R 
Siehe Anmerkung 1.

Einschaltstrom

Innerhalb der Stromversorgung

+RC
Schalter

-RC

1 Ri

Externe 
Stromversorgung
(SEL -Ausgang)

Hersteller

T
 oder 

T

YC-1 T. Mfg. Co., Ltd.)
oder YRS-1 T. Mfg. Co., Ltd.)

1. Die DC-Ausgangsklemme 
(④ ⑤ ⑥ ⑦) ist galvanisch von der 
Eingangsklemme (① ②) getrennt.

3. Dieses Produkt hat die Schutzklasse 1.
4. Klimatische Klasse: 3K3
Die oben genannten Angaben entsprechen 

E,

68-1 kompatibel.

1. Schaltnetzteil (SMPS):

Sicherheitstransformator:

CSA Klasse 5

S8FS-G
kompatibel.
DC-Eingang

icherheitsstandards gelten für einen 

)

Um die Sicherheitsstandards bei der 

Sicherung mit einer der folgenden 

((L)-Seite).
S8FS-G 5 /  
(min.  Gleichspannung, 3 A)
S8FS-G  (min.  Gleichspannung, 4 A)
S8FS-G  (min.  Gleichspannung, 8 A)
S8FS-G15  (min.  Gleichspannung,  A)
S8FS-G  (min.  Gleichspannung,  A)
S8FS-G  (min.  Gleichspannung,  A)

Fig.1

S

Precautions for Safe UseEN
E)

The rated current for output terminals is 5 A per terminal.

used.

(1) Installation and Wiring
1. Manufacture and Model Numbers of I/O Connectors

Note:

Input
connector

Same for
all models

Manufacturer JST

Connector used Housing Terminals Applicable
crimp tool

Output
connector

CN1

S8FS-G
E
E
E

S8FS-G
E
E

Reel: 
T-P1.1

Bulk: 
T-P1.1

NomenclatureEN

Safety standardsEN

Precautions for Correct UseEN

Fig.4

Remote Control Function 
-R)

  This function is to turn ON/OFF the output by applying a voltage to the remote control 

Notes:
1. , current limiting resistor R is not 

 Reverse connection of the connector may damage the internal parts.
3. y. Use an 

SEL y. The remote control circuit 

-W)

Notes:
1. T PARALLEL” side.

 r.
3. Use the output voltage adjusters ( . ADJ) to adjust the difference in the output 

4. 
that there is no dif

y.
5. We recommend connecting external diodes for stabilizing the output voltage. Refer 

to the datasheet for diode selection guidelines.

Fig.5

Fig.6

Inrush current 
(mA)

Built-in 
Output ON Output OFF

Model

JST

Applicable connector Applicable contacts

Applicable crimp tool: YC-1 T. Mfg. Co., Ltd.) 
or YRS-1 T. Mfg. Co., Ltd.)

Connector used:

R 
See note 1.

Inrush current

+RC

-RC

1

Remote Control Application Example

Ri

External 

(SEL

⑥, ⑦, ④  and ⑤

  

DC output terminals

① and ②
 
input terminals (The fuse is located on the (L) side.) 

③ Protective earthing terminal (     )
(This is the protective earthing terminal specified in the safety 
standards. 

⑧ Output indicator (DC ON: green)
⑨ Output voltage adjuster
⑩ and ⑪ Remote control terminals (S8FS-G -R only)
⑫ -W only)

EN

CAUTION

CAUTION

Key to Warning Symbols

may result in minor or moderate injury or in property damage.

Minor electric shock, fire, or Product failure may occasionally occur. Do not 
disassemble, modify, or repair the Product or touch the interior of the Product.

Minor electric shock, fire, or Product failure may occasionally occur. Do not 

Minor injury due to electric shock may occasionally occur. Do not touch the 
m).

Suitability for UseEN
apply to the combination of the Product in the Buyer’ s application or use of the Product. At Buyer’ s 

 This information by itself is not sufficient for a complete determination of 

respect to Buyer’ s application, product or system. Buyer shall take application responsibility in all cases.
 THE PRODUCT FOR AN APPLICA L  TO LIFE OR 

PROPERTY OR IN LARGE QUANTITIES WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS 
BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(S) IS PROPERLY 
RATED AND INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN L EQUIPMENT OR SYSTEM.

Manufacturer

T
or

T

Fig.1

S

environment.
1. DC output terminal (④ ⑤ ⑥ ⑦) is 

electrically isolated from input terminal 
(① ②).

3. This Product is for protection class 1.
4. Climatic class: 3K3
The above are according to EN5

According to Overvoltage category II.
E,  

Precautions Related to 

(SMPS) :

transformer: 

3. Rated maximum ambient 

CSA level 5

S8FS-G E are not compliant 

DC Input

)

use a DC input, use one of the 

Positive side ((L) side).

Europe/Middle East Asia/Africa/Russia

ds

  Web site : http://industrial.omron.eu/
  Fax

OMRON ELECTRONICS LLC

Phone:
Fax : 1-847-843-7787

UNITED KINGDOM
OMRON ELECTRONICS LTD.

Fax :44

GERMANY
 OMRON ELECTRONICS G.m.b.H.

Fax :

FRANCE
 OMRON ELECTRONICS S.A.S

Phone:
Fax : Fax : 71 71

OMRON CANADA INC.

Phone:1-866-986-6766
Fax :

EN DE FRKontakt Adresse Adresse du contactContact address / / T an/

E

E



IT ES

●カスタマサポートセンタ
　0120－919－066 （フリーコール）
　 携帯電話やPHS からのご利用は
　 電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
【技術のお問い合わせ時間】　
営業時間：8:00～21:00　　 営業日：365日
上記フリーコール以外の制御機器の技術窓口：
　電話 055-982-5000 (通話料がかかります)

●FAX によるお問い合わせは下記をご利用ください。
　カスタマサポートセンタ　お客様相談室　FAX 055-982-5051
●インターネットによるお問い合わせは下記をご利用ください。
　http://www.fa.omron.co.jp
●その他のお問い合わせ先
　納期・価格・修理・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、
　または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

オムロン株式会社
インダストリアルオートメーション
ビジネスカンパニー
OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, 
kyoto, 600-8530 Japan

Europe/Middle East Asia/Africa/Russia
  OMRON Europe B.V.

Wegalaan 67-69, 2132 JD
Hoofddorp, The Netherlands
Phone : 31-23-56-81-300
Fax : 31-23-56-81-388
Web site : http://industrial.omron.eu/

中国
  欧姆龍 (中国)有限公司
    Phone: 86-21-5037-2222

Fax　: 86-21-5037-2200
香港
  歐姆龍(香港) 有限公司
     Phone: 852-2375-3827
　 Fax　 : 852-2375-1475

大韓民国
  OMRON Electronics Korea Co., Ltd.
   Phone: 82-2-519-3988
　 Fax　 : 82-2-519-3987

AUSTRALIA
 OMRON ELECTRONICS PTY.LTD.
  Phone: 61-2-9878-6377

SINGAPORE
 OMRON ASIA-PACIFIC PTE.LTD.
  Phone: 65-6-547-6789

Fax : 65-6-547-6769

Fax : 61-2-9878-6981

ITALY
 OMRON ELECTRONICS S.P.A.
  Phone : 39-02-32681

SPAIN
 OMRON ELECTRONICS IBERIA S.A.U.
  Phone : 34-91-37-77-9-00

Fax : 39-02-3268282

Fax : 34-91-37-77-9-56

Dirección de contactoJPN Indirizzi di riferimentoIT ES/ / /CHNお問い合せ先

PRECAUCIÓN

Precauciones para uso seguro

PRECAUCION
 Clave de las Indicaciones de seguridad

Existe un riesgo ocasional de choque eléctrico, incendio o fallo del aparato.
No desmonte, modifique o repare el aparato; no toque sus piezas internas.
La superficie muy caliente puede provocar quemaduras. No toque el producto con
la alimentación conectada ni inmediatamente después de desconectarla.

Existe un riesgo ocasional de incendio.  Apriete los tornillos de terminal con el par 

Podría resultar levemente herido por un choque eléctrico. No toque los terminales
cuando la corriente está conectada. Cierre siempre la cubierta de terminales tras el
cableado. La tensión de funcionamiento como ser de 370 V máx. en el interior.
Esta tension también puede estar disponible 30 s después de haber desconectado
el interruptor.

Precauciones de empleoES
OMRON no se hace responsable de la conformidad con las 
normas, codigos o regulaciones aplicables a la combinacion de 
los productos en la aplicacion del cliente o a la utilizacion del 
producto. Realizar todas las gestiones necesarias para 
determinar la aptitud del producto para los sistemas, aparatos y 
equipos con los que vaya a ser utilizado. Conocer y respetar 
todas las prohibiciones de uso aplicables a este producto.
NO UTILICE NUNCA LOS PRODUCTOS PARA UNA 
APLICACION QUE IMPLIQUE UN GRAVE RIESGO PARA LAS 
PERSONAS O COSAS, SI NO TIENE LA GARANTIA DE QUE EL 
SISTEMA HA SIDO DISENADO PARA HACER FRENTE A LOS 
RIESGOS Y QUE EL PRODUCTO OMRON TIENE LA POTENCIA 
ADECUADA Y HAYA SIDO INSTALADO PARA LA UTILIZACION 
PREVISTA DENTRO DEL EQUIPO O SISTEMA COMPLETO.
Vease tambien el catalogo de Productos para conocer la 
Garantia y la Limitacion de Responsabilidad.

Indica información que, de no ser 
respetada, podría provocar heridas 
leves o graves, daños a la propiedad 
o fallos de funcionamiento.

Precauciones para uso correcto

Normas de seguridad

Guía de símbolos de advertenciaES

DescripciónES

ES

ES

ES

Existe un riesgo ocasional de choque eléctrico leve, incendio o fallo del producto. No 
deje entrar trozos de metal, conductores, chatarras de cables o virutas generados 
durante el proceso de montaje en el aparato.

Fig.4

, ,  y 

 y  Terminales de entrada
(el fusible se encuentra en el

(Este es el terminal de puesta a tierra de protección 
especificado en las normas de seguridad. Conecte este 

 Indicador de salida (DC ON: 
 Regulador de tensión de salida
 y ⑪ Terminales de control remoto (solo S8FS-G -R

⑫ Conmutador de operación en paralelo
(solo S8FS-G600 -W

Función de control remoto 
(S8FS-G100 -R a S8FS-G600

  Esta función sirve para encender/apagar la salida aplicando 
tensión al conector de control remoto desde una fuente de 

distinta que la de este producto.

Notas:
1. Si el suministro de alimentación externo es de 4,5 a 12,5 V, no se 

requiere el resistor de limitación de corriente R. Si es de 12,5 a 
24,5 V

2. La conexión invertida del conector puede dañar los componentes internos.
3. Los terminales +RC y -RC son el circuito secundario del 

suministro de alimentación. Utilice una fuente de alimentación 
de salida SELV para el suministro de alimentación externa. El 
circuito de control remoto está aislado de la salida secundaria 

Operación en paralelo (S8FS-G600
Es posible el funcionamiento en paralelo por debajo del 80% 
del valor nominal.

Notas:
1. Para utilizar en paralelo, ponga el conmutador en la posición 

“PARALLEL”.
2. Para el funcionamiento en paralelo utilice siempre dos 

fuentes de alimentación con el mismo número de modelo.
3. Utilice los reguladores de tensión de salida (V. 

ajustar la diferencia en las tensiones de salida de las dos 
fuentes de alimentación a 50 mV o menos.

4. La longitud y el grosor de cada cable conectado a la carga deben ser 
iguales, de modo que no haya diferencia en el valor de caída de tensión 
entre la carga y los terminales de salida de cada fuente de alimentación.

5. Recomendamos conectar diodos externos para estabilizar la 
tensión de salida. Consulte la hoja de datos para las instrucciones 
de selección del diodo.

Fig.5

Fig.6

Cresta de Resistencia 

780 4.5 a 12.5 0 a 0.5 20 máx.
Salida ON Salida OFF

T

CN801

Modelo

JST

B2B-XH-A XHP-2

Conector aplicable Contactos aplicables

Herramienta pelacables aplicable: 

Conector utilizado:

R 
Véase la nota 1.

Cresta de corriente

Fuente de 
alimentación interna

+RC
Conmutador

-RC

1

Ejemplo de aplicación de control remoto

2

Ri

Fuente de 
alimentación 
externa
(salida SEL

Fabricante

SXH-001T-P0.6
o

SXH-P002T-P0.6

YC-110R (J.S.T
o YRS-110 (J.S.T

Nota:
No inserte ni retire ningún conector más de 20 veces.

B6P-

B4P-

B3P5-

Modelo con un conector (S8FS-G
La corriente nominal para los terminales de salida es de 5 A por terminal.
Utilice dos o más terminales juntos si se utiliza una corriente 
que excede el valor nominal del terminal.

1. Números de modelo y fabricación de los conectores de entrada/salida

Conector 
de 
entrada

Igual para 
todos los 
modelos

Fabricante JST

Conector 
utilizado

Carcasa Terminales
Herramienta 
pelacables 
aplicable

Conector 
de 
salida CN510

CN110

VHR-6N

YC-160R
S8FS-G
015 E
030 E
050 E

S8FS-G
100 E
150 E

VHR-4N

VHR-5N
Bobina: 
SVH
-21T-P1.1
Masiva: 
BVH
-21T-P1.1

Fig.1

S

Utilice el producto en un entorno de 
grado de contaminación 2.
1. El terminal de salida de c.c. (    

 está aislado eléctricamente del 
terminal de entrada (  .

2. Categoría de sobretensión III 

Categoría de sobretensión II 

3. Este producto es para la rotección 
de la clase 1.

4. Clase climática: 3K3
Los datos superiores son conforme a 

UL60950-1, UL62368-1
EN60950-1, EN62368-1
Según la categoría de sobretensión II
S8FS-G10005 E, S8FS-G15005 E 
y S8FS-G15012 E no cumplen con 
la norma UL/EN60950-1 y 
UL/EN62368-1.
Precauciones relacionadas con 
EN61558-2-16 e IEC61558-2-16
1. Fuente de alimentación de modo 

2. Transformador de aislamiento de 
seguridad protegido contra 
cortocircuito: 

3. Temperatura ambiente nominal 
máxima: Ta = 40 °C

CSA nivel 5
Temperatura de aire del entorno 
para UL 508: 40 °C
S8FS-G E no es 
conforme a UL 508.
Entrada c.c.

para una entrada de c.c. con 
UL62368-1, cUR (CSA C22.2 

50178, EN/IEC 61558-2-16 y 
EN/IEC 60204-1.
(Salvo S8FS-G60048

Utilice uno de los fusibles de acción 

se indican a continuación para cumplir 
con las normas de seguridad previstas 
para el uso de la entrada de c.c.

S8FS-G015 /030  
(320 V c.c. min., 3 A
S8FS-G050  (320 V c.c. min., 4 A
S8FS-G100  (320 V c.c. min., 8 A
S8FS-G150  (320 V c.c. min., 10 A
S8FS-G300  (320 V c.c. min., 12 A
S8FS-G600  (320 V c.c. min., 20 A

ATTENZIONE

In alcune condizioni, possono verificarsi scosse elettriche di lieve entità, incendi o guasti al 
prodotto. Non smontare, modificare o riparare il prodotto e non toccarne le parti interne.

evata temperatura delle superfici potrebbe causare ustioni. Non toccare il prodotto
durante il funzionamento e immediatamente dopo lo spegnimento.

In alcune condizioni, possono verificarsi incendi. Serrare le viti del terminale 
alla coppia specificata (viti M4: 1,13 N m, viti M5: 2,25 N .

alcune condizioni, possono verificarsi ferite di lieve entità dovute a scosse elettriche.
toccare i terminali quando l'alimentazione è attiva. Richiudere sempre il copriterminali
aver eseguito il cablaggio. Il voltaggio di lavoro interno può arrivare al massimo a 370 V.

Questo voltaggio continua per 30 secondi circa dopo lo spegnimento.

ATTENZIONE
Note di sicurezza

Precauzioni nell'uso del prodottoIT
OMRON non è responsabile della conformità con alcuno 
standard, codice o regolamento da applicare all’utilizzo 
dell’alimentatore con altri prodotti.
Acquisire tutte le informazioni necessarie per determinare 
l’idoneità del prodotto all’impiego con sistemi, apparecchiature o 
equipaggiamenti con cui sarà utilizzato. Acquisire e rispettare 
tutti i divieti di utilizzo applicabili al presente prodotto.
NON UTILIZZARE MAI I PRODOTTI PER UN’APPLICAZIONE 
CHE IMPLICHI SEVERI RISCHI PER LA VITA O PER LA 
PROPRIETA’ SENZA ASSICURARSI CHE L’INTERO SISTEMA 
SIA STATO PROGETTATO PER GESTIRE TALI RISCHI, E CHE 
IL PRODOTTO OMRON SIA CORRETTAMENTE

 

CLASSIFICATO E INSTALLATO PER L’UTILIZZO DESIDERATO
 

NEL SISTEMA O EQUIPAGGIAMENTO COMPLESSIVO.
Consultare

 
anche

 
il catalogo

 
dei Prodotti

 
per

 
la Garanzia

 
e le 

Limitazioni di Responsabilità

Questo avviso caratterizza le informazioni
il cui mancato rispetto può causare
leggere o relativamente gravi, danni al 
prodotto o difetti di funzionamento.

Precauzioni per l'utilizzo correttoIT

Legenda simboli di sicurezzaIT

NomenclaturaIT

Standard di sicurezzaIT

Precauzioni per l'utilizzo in ondizioni di sicurezzaIT

In alcune condizioni, possono verificarsi scosse elettriche di 
lieveentità, incendi o guasti al prodotto.  Evitare che parti di metallo, 
conduttori, residui di taglio o scarti dall’installazione penetrino 
all’interno del prodotto.

Fig.4

, ,  e  Terminali di uscit

 e  Terminali di uscita
(il fusibile è ubicato sul lato s

(Questo è il terminale di terra di protezione specificato negli 
standard di sicurezza. Eseguire sempre la messa a terra di 

 Regolatore della tensione di uscita
 e ⑪ Terminali controllo a distanza (solo S8FS-G -R
⑫ Interruttore per funzionamento in parallelo

(solo S8FS-G600 -W

Funzionalità di controllo a distanza 
(da S8FS-G100 -R a S8FS-G600

  Questa funzionalità serve per attivare/disattivare l'uscita applicando 
una tensione al connettore per il controllo a distanza da un 

Note:
1. Se l'alimentazione esterna è compresa tra 4,5 a 12,5 V, il 

resistore stabilizzatore di corrente R non è necessario. Se è 
compresa tra 12,5 e 24,5 V
resistore stabilizzatore di corrente R.

2. Il collegamento inverso del connettore potrebbe danneggiare i 
componenti interni.

3. I terminali +RC e -RC sono il circuito secondario di alimentazione. 
Utilizzare un'alimentazione per l'uscita SELV per l'alimentatore 
esterno. Il circuito per il controllo a distanza è isolato dall'uscita 

Funzionamento in parallelo (S8FS-G600
Il funzionamento in parallelo è possibile al di sotto dell'80% dei 
limiti di impiego di un terminale.

Note:
1. Per poter operare in parallelo, impostare l'interruttore su 

"PARALLEL".
2. Durante il funzionamento in parallelo, utilizzare sempre due 

alimentatori con lo stesso numero di modello.
3. Utilizzare i regolatori di tensione in uscita (V. 

differenza di tensione in uscita tra i due alimentatori, a 50 mV o meno.
4. La lunghezza e lo spessore di ogni cavo collegato al carico 

devono essere gli stessi. In questo modo, non ci sarà 
differenza riguardo al valore di caduta di tensione tra il carico 
e i terminali di uscita di ogni alimentatore.

5. Si raccomanda di collegare i diodi esterni al fine di stabilizzare 
la tensione di uscita. Per ulteriori dettagli sulla scelta del diodo, 
fare riferimento al datasheet.

Fig.5

Fig.6

Corrente di 
inserzione 

Resistenza 
incorporata 

780 Da 4,5 a 12,5 Da 0 a 0,5 20 max.

T

CN801

Modello

JST

B2B-XH-A XHP-2

Connettore applicabile Contatti applicabili

Kit crimpatrice applicabile: 

Connettore usato:

Ri1

2

RiR 
Vedere la nota 1.

Corrente di inserzione

Alimentazione interna

+RC
Interruttore

-RC

Esempio di applicazione per il controllo a distanza

Uscita di 
alimentazione 
esterna
(uscita SEL

Costruttore

SXH-001T-P0.6
o

SXH-P002T-P0.6

YC-110R (J.S.T
o YRS-110 (J.S.T

Modello con connettore (S8FS-G  
La corrente nominale dei terminali di uscita è di 5 A per ciascun terminale.
Utilizzare sempre due terminali contemporaneamente se la 
corrente supera i limiti di impiego di un terminale.

1.  Numeri del modello e costruzione dei connettori I/O

Nota:
Non inserire o rimuovere alcun connettore più di 20 volte.

Connettore 
di ingresso

Lo stesso 
per tutti i 
modelli

Costruttore JST

Connettore 
usato Alloggiamento Terminali

Kit 
crimpatrice 
applicabile

Connettore 
di uscita

CN510

CN110

VHR-6N

YC-160R

S8FS-G
015 E
030 E
050 E

S8FS-G
100 E

E

B6P-

VHR-4N
B4P-

VHR-5NB3P5-
Bobina: 
SVH
-21T-P1.1
Bulk: 
BVH
-21T-P1.1

Fig.1
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Utilizzare il prodotto in un ambiente 
con livello di inquinamento 2.
1. Il terminale di uscita in c.c. (   

 
dal terminale di entrata (  

2. 

3. Questo prodotto è in classe di 
sovratensione 1.

4. Classe climatica: 3K3
Conforme alle norme EN50178 

UL60950-1, UL62368-1
EN60950-1, EN62368-1
Conforme alle norme sulle 
sovratensioni di categoria II.
S8FS-G10005 E, S8FS-G15005
e S8FS-G15012 E non sono 
conformi alla norma UL/EN60950-1e 
UL/EN62368-1.
Precauzioni in relazione agli standard 
EN61558-2-16 e IEC61558-2-16
1. Alimentatori a commutazione 

2. Trasformatore di isolamento a 
prova di corto circuito:

3. Temperatura ambiente nominale 
massima: Ta = 40 °C

Livello CSA 5
Temperatura ambiente circostante 
per UL 508: 40°C
S8FS-G E non è 
conforme alla norma UL 508.
Ingresso c.c.

seguenti norme di sicurezza: 
UL62368-1, cUR (CSA C22.2 No. 

 
50178, EN/IEC 61558-2-16 e EN/IEC 
60204-1.
(Ad eccezione di S8FS-G60048

320 V c.c.
Utilizzare uno dei fusibili ad azione 

indicati di seguito in modo da 
rispettare le norme di sicurezza 
previste per l'uso della tensione in 
ingresso c.c.

S8FS-G015 /030  
(Minimo 320 V c.c., 3 A
S8FS-G050  (Minimo 320 V c.c., 4 A
S8FS-G100  (Minimo 320 V c.c., 8 A
S8FS-G150  (Minimo 320 V c.c., 10 A
S8FS-G300  (Minimo 320 V c.c., 12 A
S8FS-G600  (Minimo 320 V c.c., 20 A

CHN

M4
1.13 N m M5 2.25 N m

370V 30

CHN

CHN

JST

CN510

CN110

VHR-6N

YC-160R

S8FS-G

E
E

B6P
-VH LF SN

VHR-4NB4P
-VH LF SN

VHR-5N
B3P5
-VH LF SN

SVH-21T-P1.1

BVH-21T-P1.1

S8FS-G E

5A

(1)
1.I/O

20

CHN

CHN

DC (+V) (–V)

(L)

⑪ S8FS-G -R)
⑫ S8FS-G600 -W)

Fig.4

S8FS-G100 -R S8FS-G600 -R

DC
/

1. 4.5 12.5 V R 12.5
24.5 V R

2.
3. +RC -RC SELV

(S8FS-G600 -W)

80%

1. “PARALLEL”
2.
3. (V.

4.

5.

Ri( )

780 4.5 12.5 0 0.5 20

+RC

CN801

JST

B2B-XH-A XHP-2
SXH-001T-P0.6

SXH-P002T-P0.6

Fig.5

Fig.6

S8FS-G

150
E

J.S.T.Mfg.Co
J.S.T.Mfg.Co

1
RC

RC

(CN801)

(SELV )

R 1

2

Ri

2
( )

( )

1
3K3

UL60950-1 UL62368-1
EN60950-1 EN62368-1

S8FS-G10005 E
S8FS-G15012 E

UL/EN60950-1 UL/EN62368-1
EN61558-2-16 IEC61558-2-16

(SMPS)

℃

CSA 5
40℃

S8FS-G E UL 508。

・
UL62368-1 cUR(CSA C22.2 
No.62368-1 EN/IEC62368-1
EN50178 EN/IEC61558-2-16
EN/IEC60204-1
( S8FS-G60048

・ 120 320 VDC
・

L
S8FS-G015 /030  
(320 VDC
S8FS-G050  (320 VDC
S8FS-G100  (320 VDC
S8FS-G150  (320 VDC
S8FS-G300  (320 VDC
S8FS-G600  (320 VDC

Fig.1

S

CHN

■リモートコントロール機能
（形S8FS-G100□□□-R～形S8FS-G600□□□-R）
本電源以外の直流電源（外部電源）から、リモートコントロール用コネクタに電
圧を印加することで、出力のON/OFFを制御することができます。

注：
1. 外部電源が4.5～12.5Vの場合は、電流制限抵抗Rは不要ですが、12.5
～24.5Vの場合は、電流制限抵抗Rとして1.5kΩを挿入してください。

2. 逆接続した場合、内部部品が破損を招く恐れがありますのでご注意くださ
い。

3. ＋RC、ーRC 端子は、電源の2次側回路です。外部電源にはSELV出力の
電源をご使用ください。また、リモートコントロール回路は電源の2次側の出
力から絶縁されています（機能絶縁） 。

■並列運転（形S8FS-G600□□□-W）
定格の80％以下で並列運転が可能です。
注：
1. 並列運転する場合、スイッチを「PARALLEL｣側にしてください。
2. 並列運転をする2台は同機種の製品にしてください。
3. 2台の出力電圧差が50mV以下になるように出力電圧調整トリマ（V.ADJ）
にて調整ください。

4. 2台の電源と負荷間の電圧降下が同一になるよう、負荷接続電線の長さ、
太さを同じにしてください。

5. 出力電圧安定化のため外付けダイオードの接続を推奨します。ダイオードの
選定目安は、カタログをご確認ください。

入力側 共通

メーカ JST

使用コネクタ ハウジング ターミナル 適合圧着器

出力側

CN510

CN110

VHR-6N

YC-160R

形S8FS-G
015□□□E
030□□□E
050□□□E

形S8FS-G

150□□□E
）NS（）FL（HV-P6B

VHR-4N）NS（）FL（HV-P4B

VHR-5N）NS（）FL（HV-5P3B

リール： 
SVH-21T-P1.1
バルク： 
BVH-21T-P1.1

流入電流（mA））Ω（iR抗抵蔵内

780 4.5～12.5 0～0.5 20 max.
出力ON 出力OFF
＋RC、－RC間電圧（V）

CN801

形式

JSTメーカ

B2B-XH-A XHP-2
SXH-001T-P0.6

または
SXH-P002T-P0.6

適合コネクタ 適合コンタクト

）TSJ（011-SRYはたま）TSJ（R011-CY ： 具工着圧合適

使用コネクタ :

JPN

JPN

・ 軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。
分解、改造、修理したり、内部に触らないでください。

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に
軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害
を受ける恐れがあります。

・ 軽度の火傷が稀に起こる恐れがあります。通電中や電源を
切った直後は電源本体に触らないでください。
・ 発火が稀に起こる恐れがあります。端子ねじは規定トルク
（M4：1.13 N･m、M5：2.25 N･m）で締めてください。
・ 感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。通電中は
端子に触らないでください。また、配線後、必ず端子カバーを取
りつけてください。通電時、本体内部には最大370Vの電圧が
発生しています。電源OFF後も30秒間この電圧が残留します。

・ 軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。製
品の中に金属、導線または、取りつけ加工中の切粉などが入ら
ないようにしてください。

コネクタタイプ（形S8FS-G□□□□□□E）

出力端子の電流定格は1端子あたり5Aです。
端子の定格を超える電流が流れる場合は、必ず複数端子を同時にご使用くだ
さい。

（1）設置・配線について
  １． 入出力コネクタのメーカと形式

注：
各コネクタの挿抜は20回以内としてください。

・警告表示

注意

注意

安全上の要点

JPN

④、 、⑥、⑦ ）Vー（,）V＋（子端力出流直

①、 ② ）N（,）L（子端力入
（ヒューズは（L）側に挿入されています）
③ PE（保護接地）端子（    ）
（安全規格で定められたPE（保護接地）端子のため、必ずアースに接続して
ください。）

⑧ ）緑 ： NO CD（灯示表力出 
⑨ 出力電圧調整トリマ
⑩、 ）みのR-□□□□□□G-SF8S形（ 子端ルーロトンコトーモリ ⑪

 ）みのW-□□□006G-SF8S形（ チッイス用転運列並 ⑫

各部の名称

JPN 使用上の注意

ご承諾事項
当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従い
まして、次に掲げる用途での使用を意図しておらず、お客様が当社商品をこれら
の用途に使用される際には、当社は当社商品に対して一切保証をいたしませ
ん。ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した商品用途の場合や特別
の合意がある場合は除きます。
（a）  高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・

宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その
他生命・身体に危険が及びうる用途）

（b）  高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時
間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）

（c）  厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を
被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）

（d）  カタログ等に記載のない条件や環境での用途
  * (a)から(d)に記載されている他、本カタログ等記載の商品は自動車（二輪

車含む。以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用
しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相
談ください。

  * 上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト､総合カタログ､データ
シート等最新版のカタログ、マニュアルに記載の保証･免責事項の内容を
よく読んでご使用ください。

警告表示の意味JPN

Fig.4

Fig.5

Fig.6

注1

流入電流

電源内部
スイッチ

リモートコントロール使用例

リモートコントロール用コネクタ（CN801）

外部電源
（SELV出力）

R +RC

-RC

1

2

Ri

汚染度2の環境で使用してください。
1. 直流出力端子（ ）は、入力
端子（ ）と電気的に分離されてい
ます。

2. 過電圧カテゴリⅢ（≦2000m）
過電圧カテゴリⅡ（2000m＜and≦
3000m）

3. 機器は保護クラス1
3K3 ： 件条候気 .4

以上EN50178（＝VDE0160）に従い
ます。
UL60950-1、UL62368-1
EN60950-1、EN62368-1
過電圧カテゴリⅡに従います。
形S8FS-G10005□E、15005□E、お
よび15012□Eは、UL/EN60950-1、
UL/EN62368-1対象外です。
EN61558-2-16/IEC61558-2-16に関す
る注意事項

 ： ）SPMS（源電ドーモグンチッイス .1

 ： 機圧変縁絶全安絡短耐 .2

℃04=aT ： 度温囲周大最格定 .3

CSA レベル5
UL508に従う周囲温度

℃04 ： ）erutarepmeT riA gnidnuorruS（
形S8FS-G□□□□□□Eは、
UL508対象外です。
DC入力時について
・ DC入力時はUL62368-1、
cUR(CSA C22.2 No.62368-1)、
EN/IEC62368-1、EN50178、
EN/IEC61558-2-16 、
EN/IEC60204-1が安全規格対象と
なります。
（ただし、S8FS-G60048□は除く）
・ 入力電圧：120～320VDC
・ DC入力時の安全規格要件を満足す
るため以下の定格の速断型ヒューズ
を(L)側に接続してご使用ください。
S8FS-G015□□/030□□ 
(320VDC以上、3A)
S8FS-G050□□ (320VDC以上、4A)
S8FS-G100□□ (320VDC以上、8A)
S8FS-G150□□ (320VDC以上、10A)
S8FS-G300□□ (320VDC以上、12A)
S8FS-G600□□ (320VDC以上、20A)

Fig.1
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外形図は、S8FS-G10024CE/10024C-R/60024C-WRを使用しています。
S8FS-G10024CE S8FS-G10024C-R S8FS-G60024C-WR

Le figure si riferiscono ai modelli S8FS-G10024CE, S8FS-G10024C-R e
S8FS-G60024C-WR.

Los diagramas muestran el S8FS-G10024CE, S8FS-G10024C-R y el
S8FS-G60024C-WR.

各部の名称 /  / Nomenclatura / DescripciónFig. 4

Fig. 5 並列運転 /  / Funzionamento in parallelo 
/ Operación en paralelo

Fig. 6 並列運転スイッチ /
/Interruttore per funzionamento in parallelo 
/Conmutador de operación en paralelo

・コネクタ端子台
・リモートコントロール機能
・並列運転機能

Terminali di raccordo
Controllo a distanza
Funzionamento in parallelo

Terminales del conector
Control remoto
Operación en paralelo

この度は、S8FS-G をお買い上げいただきまして、まことにあり
がとうございます。
この取扱説明書では、S8FS-G を使用する上で、必要な機能、性能、
使用方法などの情報を記載しております。
S8FS-G をご使用に際して以下のことを守ってください。
 S8FS-G は電気の知識を有する専門家が扱ってください。
 この取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正
しくご使用ください。
この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。
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